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ROSSO	  
corrente	  piano	  7	  
misurata	  dalla	  PCS	  

NERO	  
corrente	  piano	  7	  

misurata	  dalla	  FCM	  

15 minuti 
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Floor7	  
ON	  

OM	  Floor	  7	  
ON	  

15 minuti 

discrepanza	  tra	  la	  
corrente	  misurata	  da	  
PCS	  e	  da	  FCM	  da	  capire	  

(calibrazione?)	  
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La	  375V	  diminuisce	  sia	  
sulla	  PCS	  che	  sulla	  FCM	  
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La	  375V	  diminuisce	  di	  4V@80	  mA	  
La	  R	  equivalente	  di	  ~50	  Ohm	  
e’dovuta	  al	  cavo	  di	  dorsale	  
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